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	Монтаж на газова инсталация с работно налягане Р= 4 bar 
в жилищна сграда
	Нарушаване ограниченията на чл. 167 от Наредбата по чл.200(1) от ЗЕ
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	Надземен монтаж на газопроводна тръба непосредствено на прилежащия терен / по-малко от 35 см над прилежащия терен/
	Нарушаване ограниченията на чл.137 от Наредбата по чл.200(1) от ЗЕ
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	Липса на обсадна тръба при преминаване на газопровод през фасадна стена.
	Нарушаване ограниченията на чл.141, ал.1 от Наредбата по чл.200(1) от ЗЕ 
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	Прикрепване на силов електрически кабел към газопроводни инсталации /отстояние по – малко от 40 см.
	Нарушаване ограниченията на чл.1706 от Наредбата №3 за устройството на електрическите уредби 


